Mesacny protokol emisnych hodnét za mesiac 01/2012

Prevadzkovate I Fakultna nemocnica Zdroj: Spalovia

Meracie miesto: Trencin

Celkovy €as prevadzky systému:  267hod 53min

ID opravnenych oséb: z Kaod: 1111

Tlaéené dna: 01.02.12 Strana : 1/7

Veliéina COr NOXxr

Jednotka mg/m3N kg/deri | mg/m°N kg/den

EL (100% PPH) 100.00 -

EL (97% PPH) -

EL (95% DPH) 150.00

EL (PDH) 50.00 400.00

1(%) 10 20

Datum PDH MZLd PDH MZLd Pozn.
01.01.2012 - - - -
02.01.2012|E6MAX[0. 10 19307  [0.89
03.01.2012§9.04 0.12 207.24 2.08
04.01.2012|9.38 0.17 203.84 1.80
05.01.2012 - - - -
06.01.2012 - - - -
07.01.2012 - - - -
08.01.2012 - - - -
09.01.2012|B8MEEXIN[0.31 184.38  [1.05
10.01.2012|13.87 0.27 196.57 2.42
11.01.2012|13.57 0.21 193.90 1.86
12.01.2012 - - - -
13.01.2012 - - - -
14.01.2012 - - - -
15.01.2012 - - - -
16.01.2012 (85128 |0.20 18420  [1.03
17.01.2012|19.69 0.40 189.68 231
18.01.2012}8.01 0.16 188.63 2.33
19.01.2012 - - - -
20.01.2012 - - - -
21.01.2012 - - - -
22.01.2012 - - - -
23.01.2012|2SMBXIN[0.25 186.79  [1.01
24.01.2012|18.26 0.33 184.58 2.30
25.01.2012|16.07 0.30 196.20 2.45
26.01.2012}8.31 0.04 202.53 0.13
27.01.2012 - - - -
28.01.2012 - - - -
29.01.2012 - - - -
30.01.2012§33.12L 0.21 178.07 0.88
31.01.2012|17.51 0.24 194.48 2.10

PMH 16.91 193.11
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Veliéina COr NOxr

Jednotka mg/m3N mg/m3N

EL (100% PPH) 100.00 -

EL (97% PPH) -

EL (95% DPH) 150.00

EL (PDH) 50.00 400.00

1(%) 10 20 Pozn.
PMH 16.91 193.11

MZLm v t/mesiac 0.003 0.025

n (PPH-1) <EL,q, 483/99% 488/100%

n (PPH'I) > EL]_OO 5/1% 0/0%

n (PPH-I) > ElLg, 0/0%

n platnych PPH 488/100% 488/100%

n neplatnych PPH 0/0% 0/0%

n nahradenych PPH 0/0% 0/0%

nPDH < EL,y, 15/100% 15/100%

nPDH>EL,y, 0/0% 0/0%

n (DPH-I > ELy5 > 5%) 3/20%

n platnych PDH 15 15

n neplatnych PDH 0 0

Min PPH 0.00 97.31

Max PPH 124.21 268.22

Min PDH 8.01 178.07

Max PDH 38.13 207.24

EQ 0.00 0.00
Vysvetlivky:
PDH < EL,y, PPH - Polhodinova priemerna hodnotaEQ - Emisny kvocient
F - neplatna PDH - priemerna denna hodnota | - Interval spolahlivosti

Q-PDH>EL

Y -n (PPH-I>ELy,) >0
L - (DPH-I > ELgy) > 5%

PMH - priemerna mesac¢na hodnota
EL ;o - Emisny limit pre 100% PPH
ELg, - Emisny limit pre 97% PPH

ELpdh - Emisny limit pre PDH

MZLd - Mnozstvo znedistujlcich latok za deri v kg
MZLm - Mnozstvo znecistujucich latok za mesiac v tonach

DPH - Desatminutova priemerna hodnota
ELgs - Emisny limit pre 95% DPH



Mesacny protokol emisnych hodnét za mesiac 01/2012
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Meracie miesto: Trencin
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Veliéina TOCr TZLr T _dop

Jednotka mg/m3N kg/deri | mg/m°N kg/den T

EL (100% PPH) 20.00 30.00

EL (97% PPH) 10.00 10.00

EL (95% DPH)

EL (PDH) 10.00 10.00

1(%) 30 30

Datum PDH MZLd PDH MZLd PDH Pozn.
01.01.2012 - - - - -
02.01.2012|0.38 0.00 0.00 0.00 802.04
03.01.20120.19 0.00 0.00 0.00 971.49
04.01.20120.19 0.00 0.00 0.00 965.53
05.01.2012 - - - - -
06.01.2012 - - - - -
07.01.2012 - - - - -
08.01.2012 - - - - -
09.01.2012|0.68 0.00 0.00 0.00 848.83
10.01.2012|0.20 0.00 0.00 0.00 1002.80
11.01.2012|0.31 0.00 0.00 0.00 1005.49
12.01.2012 - - - - -
13.01.2012 - - - - -
14.01.2012 - - - - -
15.01.2012 - - - - -
16.01.2012|0.47 0.00 0.00 0.00 845.82
17.01.2012|0.37 0.00 0.00 0.00 1012.07
18.01.2012|0.21 0.00 0.00 0.00 994.05
19.01.2012 - - - - -
20.01.2012 - - - - -
21.01.2012 - - - - -
22.01.2012 - - - - -
23.01.2012]0.16 0.00 0.00 0.00 879.52
24.01.2012]0.32 0.00 0.00 0.00 1007.55
25.01.2012]0.17 0.00 0.00 0.00 1012.28
26.01.2012]0.03 0.00 0.00 0.00 808.84
27.01.2012 - - - - -
28.01.2012 - - - - -
29.01.2012 - - - - -
30.01.2012|0.52 0.00 0.00 0.00 841.48
31.01.2012|0.37 0.00 0.00 0.00 994.53

PMH 0.29 0.00 959.73
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Veliéina TOCr TZLr T _dop

Jednotka mg/m3N mg/m3N C

EL (100% PPH) 20.00 30.00

EL (97% PPH) 10.00 10.00

EL (95% DPH)

EL (PDH) 10.00 10.00

1(%) 30 30 Pozn.
PMH 0.29 0.00 959.73

MZLm v t/mesiac 0.000 0.000 -

n (PPH-1) <EL,q, 488/100% 488/100%

n (PPH'I) > EL]_OO 0/0% 0/0%

n (PPH-1) > EL,, 0/0% 0/0%

n platnych PPH 488/100% 488/100% 536/100%

n neplatnych PPH 0/0% 0/0% 0/0%

n nahradenych PPH 0/0% 0/0% 0/0%

nPDH < EL,y, 15/100% 15/100%

nPDH>EL,y, 0/0% 0/0%

n (DPH-I > ELgg > 5%)

n platnych PDH 15 15 15

n neplatnych PDH 0 0 0

Min PPH 0.00 0.00 416.10

Max PPH 3.40 0.00 1106.83

Min PDH 0.03 0.00 802.04

Max PDH 0.68 0.00 1012.28

EQ 0.00 0.00
Vysvetlivky:
PDH < EL,y, PPH - Polhodinova priemerna hodnotaEQ - Emisny kvocient
F - neplatna PDH - priemerna denna hodnota | - Interval spolahlivosti

Q-PDH>EL PMH - priemern& mesa¢na hodnota
EL ;o - Emisny limit pre 100% PPH
ELg, - Emisny limit pre 97% PPH

ELpdh - Emisny limit pre PDH

MZLd - Mnozstvo znedistujlcich latok za deri v kg
MZLm - Mnozstvo znecistujucich latok za mesiac v tonach

DPH - Desatminutova priemerna hodnota
ELgs - Emisny limit pre 95% DPH

Y -n (PPH-I>ELy,) >0
L - (DPH-I > ELgy) > 5%



Mesacny protokol emisnych hodnét za mesiac 01/2012

Prevadzkovate I
Meracie miesto:

Celkovy €as prevadzky systému:
ID opravnenych oséb:

Tlaéené dna:

Fakultna nemocnica Zdroj:

Trenéin
267hod 53min

z Kéd:
Strana :

01.02.12

Spalovna

1111
5/7

Veli¢ina

02

Jednotka

%

EL (100% PPH)

EL (97% PPH)

EL (95% DPH)

EL (PDH)

(%)

Datum

PDH

Pozn.

01.01.2012
02.01.2012
03.01.2012
04.01.2012
05.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
08.01.2012
09.01.2012
10.01.2012
11.01.2012
12.01.2012
13.01.2012
14.01.2012
15.01.2012
16.01.2012
17.01.2012
18.01.2012
19.01.2012
20.01.2012
21.01.2012
22.01.2012
23.01.2012
24.01.2012
25.01.2012
26.01.2012
27.01.2012
28.01.2012
29.01.2012
30.01.2012
31.01.2012

14.32
13.90
13.94

13.49
13.70
13.50
16.88

13.90
13.59

PMH

13.78




Mesacny protokol emisnych hodnét za mesiac 01/2012

Prevadzkovate I

Meracie miesto:

Celkovy €as prevadzky systému:
ID opravnenych oséb:

Fakultna nemocnica
Trenéin
267hod 53min

z Kéd:

Zdroj:

Spalovna

1111

Tlaéené dna:

01.02.12

Strana :

6/7

Veli¢ina

02

Jednotka

%

EL (100% PPH)

EL (97% PPH)

EL (95% DPH)

EL (PDH)

(%)

Pozn.

PMH

13.78

MZLm v t/mesiac

n (PPH-I) <EL, ¢,

n (PPH-I) > EL,

n (PPH-I) > ELg,

n platnych PPH

535/100%

n neplatnych PPH

1/0%

n nahradenych PPH

0/0%

n PDH < EL g,

nPDH > EL

n (DPH-1 > ELy; > 5%)

n platnych PDH

15

n neplatnych PDH

Min PPH

10.34

Max PPH

20.80

Min PDH

13.46

Max PDH

16.88

EQ

Vysvetlivky:
PDH < ELpdh

F - neplatna
Q-PDH>EL

Y -n (PPH-1>ELy,) >0
L - (DPH-I > ELgg) > 5%

PPH - Polhodinova priemern& hodnotaEQ - Emisny kvocient

PDH - priemerna denna hodnota
PMH - priemerna mesac¢né hodnota
EL ;o - Emisny limit pre 100% PPH
ELg, - Emisny limit pre 97% PPH
ELpdh - Emisny limit pre PDH

| - Interval spolahlivosti

MZLd - Mnozstvo znecistujlcich latok za defi v kg

MZLm - MnozZstvo znecistujucich latok za mesiac v tonach
DPH - Desatminutova priemerna hodnota

EL g5 - Emisny limit pre 95% DPH



Protokol o prevadzke systému za mesiac 01/2012

Prevadzkovate I Fakultna nemocnica Zdroj: Spalovia
Meracie miesto: Trend&in
Celkovy €as prevadzky systému:  267hod 53min
ID opravnenych oséb: z Kaod: 1111
Tlaéené dna: 01.02.12 Strana : 717
D&M Stavy systému [hod:min]
OST NAB OKA uP SKU KAL VYP INY

01.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
02.01.2012| 11:00 05:00 00:00 08:00 00:00 00:00 00:00 00:00
03.01.2012| 00:00 00:00 01:00 23:00 00:00 00:00 00:00 00:00
04.01.2012| 06:30 00:00 00:30 17:00 00:00 00:00 00:00 00:00
05.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
06.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
07.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
08.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
09.01.2012| 11:00 04:30 00:00 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00
10.01.2012| 00:00 00:00 00:00 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11.01.2012] 05:00 00:00 00:30 18:30 00:00 00:00 00:00 00:00
12.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15.01.2012| 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16.01.2012] 11:30 04:00 00:00 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00
17.01.2012] 00:00 00:00 00:00 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18.01.2012| 00:00 00:00 00:30 23:30 00:00 00:00 00:00 00:00
19.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23.01.2012] 13:00 02:30 00:00 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00
24.01.2012] 00:00 00:00 00:00 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25.01.2012] 00:00 00:00 00:00 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26.01.2012) 21:30 00:00 01:00 01:30 00:00 00:00 00:00 00:00
27.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
28.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
29.01.2012] 24:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
30.01.2012| 12:00 03:30 00:00 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00
31.01.2012| 00:30 00:00 01:00 22:30 00:00 00:00 00:00 00:00

Celkom | 476:00 19:30 04:30 244:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nadbeh

OKA - Odstavka UP - Ustélena prevadzka
SKU - SkuSanie KAL - Kalibracia

VYP - vypadok INY - Iny stav



